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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Представители ООО "ИСЗ" в июне 2015 г. провели обследование жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 1.    

В результате обследования нашими специалистами выявлены следующие 

дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию дома в целом: 

 кабели электроосвещения в холле 1-го этажа смонтированы с нарушением 

требований ПУЭ (имеются участки оголенных проводов, имеются скрутки); 

 кабели электроосвещения входной группы смонтированы с нарушением 

требований ПУЭ (соединения кабелей выполнены не в коммутационных 

коробках, имеются скрутки); 

 вертикальный стояк электроснабжения и слаботочных систем находится в 

запущенном состоянии (в кабельных каналах провода не закреплены, 

слаботочные и электрические кабели проложены в общих межэтажных 

проходках); 

 оборудование этажных щитовых содержит устаревшее оборудование с 

предельным износом, присутствуют следы плавления оплетки кабелей, 

кабели не уложены и не закреплены; 

 кабельные трассы и соединения освещения лестничных клеток выполнены с 

грубыми нарушениями ПУЭ (имеются открытые и оголенные участки кабеля, 

скрутки, отсутствуют защитные колпаки на лампах) 

 кабельные трассы в подвальном помещении выполнены с грубыми 

нарушениями ПУЭ (провода повешены на стены, трубы, с использованием 

подручным материалов); 

 кабельная проводка системы контроля доступа в здание не защищена и 

может быть повреждена без применения каких либо технических 

приспособлений; 

 кабельная проводка системы охранного телевидения не защищена и может 

быть повреждена без применения каких либо технических приспособлений; 

 в системе охранного телевидения присутствуют "мертвые зоны" (нет 

возможности увидеть лицо входящего в здание, а также проконтролировать 

маршрут передвижения);   

 кабельные линии охранных камер, установленных в лифтах периодически 

выходят из строя; 

 оборудование системы охранного телевидения (коммутационные панели, 

коммутаторы) установлено в местах общего пользования; 
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 система дымоудаления и подпора воздуха работает в автономном режиме; 

 отсутствует система пожарной сигнализации и система оповещения о 

пожаре, как следствие нет возможности использования системы 

дымоудаления и подпора воздуха в автоматическом режиме; 

 эвакуационные двери с лестниц закрыты на замок, таким образом эвакуация 

по данным путям невозможна; 

 требуется проверка работоспособности противопожарного водопровода; 

 требуется проверка работоспособности всех клапанов дымоудаления и 

подпора воздуха; 

 

Принимая во внимание вышеуказанные дефекты и недостатки наши специалисты 

пришли к выводу о нарушении основных требовании норм и правил ПУЭ, №123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СП 5.13130.2009 

Системы противопожарной защиты, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной 

защиты и т. д.. 

 

В связи с этим необходимо провести работы по устранению выявленных 

нарушения и дефектов, а также работы по оборудованию здания системами 

противопожарной безопасности в соответствии с требованиях федеральных 

законов и нормативных документов. 

 

В случае Вашей заинтересованности наша компания готова разработать план 

устранения дефектов и нарушений, а также предоставить информацию о 

необходимых затратах. 

 

Также, прилагаем к данному письму фотографии, на которых зафиксирована часть 

выявленных дефектов и нарушений. 

 
Генеральный директор                                          Плесовских В. И. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


